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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES DEL 
CONCURSO POR INVITACI~N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día dos de abril de dos mil 
doce, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría Administrativa del Instituto Electoral del 
Distrito Federal ubicada en la planta baja del edificio marcado con el número 25 de la calle de 
Huizaches, Colonia Rancho Los Colorines, C.P. 14386, Delegación Tlalpan, los servidores 
públicos y los concursantes que se citan a continuación, con objeto de llevar a cabo la Junta de 
Aclaraciones de Bases del Concurso por Invitación Restringida a cuando menos tres 
proveedores No. IEDF-INV-13112, relativo a la adquisición, instalación y mantenimiento 
preventivo de un equipo de aire acondicionado de precisión para el centro de cómputo, 
solicitados por la Unidad Técnica de Servicios lnformáticos del Instituto. ................................ o ..-- ..-.. ---------.....-----~--..--------..------ -- 

POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL D.F. 

CÉSAR BALDOMERO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL 
Y SERVICIOS. 

ROC~O MENDOZA CRUZ 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

RAFAEL SOSA MONROY 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

EDUARDO ESCALANTE TREJO 

0 REPRESENTANTEDE 
LA CONTRALOR~A GENERAL. 

SEVERINO FERNÁNDEZ VILLANUEVA 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE ASUNTOS JUR~DICOS 

l POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: \ 

CARLOSCERONPEREZ 
DATAPOINT, S.A. DE C.V. 

ENRIQUE PEREZ RAMIREZ 
EPSILON INGENlERlA Y CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

MARlA DEL PILAR VILLEGAS PEREZ 
IGSA, S.A DE C.V. 
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CRISTHIAN ARTEGA OLIVA 
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El C. Cesar Baldomero Hernández González, en representación de la Dirección de 
Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo 
su participación, 

Con fundamento en el numeral 43 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto se procede a dar respuesta a las 
preguntas formuladas vía correo electrónico y las presentadas por escrito de los siguientes 
concursantes 

e SERVICIOS ELECTROMECANICOS APLICADOS, S.A. DE C.V. 

l. En el anexo técnico, REQUERIMIENTOS manifiesta que el equipo es Downflow y si el 
sistema va a sustituir al actual el sistema deberá ser Upflow (hacia arriba). La empresa solicita 
definir ¿Cómo es la descarga que se debe contemplar para el equipo requerido? .................... 

R. SE DEBE ENTENDER QUE LA INYECCIÓN SUPERIOR SE REFIERE A QUE NO PODRÁ 
SER POR DEBAJO DEL PISO FALSO, DEBIDO A QUE NO SE TIENE CÁMARA PLENA. ------- / 
2. Derivado de que el equipo se ubica dentro del Site y su alimentador depende del mismo 
tablero de distribución que alimenta al sistema de energía ininterrumpido, por norma deberá de 
considerarse la instalación de un TVSS de capacidad adecuada a la unidad con objeto de 
eliminar inducciones. ¿Se deberá considerar esto dentro del presupuesto o el IEDF lo instalará 
de manera independiente? -------------------------------------------------------J' 

R. NO SE DEBE CONSIDERAR, EL ALIMENTADOR SERÁ PROPORCIONADO POR EL 

1. Solicitamos a la convocante una visita a sitio para conocer el centro de cómputo en donde se 
instalara el equipo de aire acondicionado de precisión y poder hacer un levantamiento que nos 
permita poder hacer nuestra propuesta económica más exacta. En caso de que no se permita 
hacer la visita a sitio, solicitamos a la convocante nos de mayor información, como, distancia 
entre manejadora y condensadora, distancia entre el equipo y el tablero eléctrico donde 
tomaremos la alimentación eléctrica, voltaje de operación, altura del inmueble donde se 
colocara la condesadora planos arquitectónicos etc. ........................................................ 

h ................................................................................................................................ 
R. SI, SE ACEPTA UNA VISITA QUE SERIA EL PROXIMO MIERCOLES CUATRO DE ABRIL 
DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS, A FIN DE QUE SE HAGA UN LEVANTAMIENTO. 

2. Cuál es el voltaje de operación del equipo? .................................................................. 
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R. NO, 

4.-Solicitamos a la convocante amplié 2 semanas más el tiempo de entrega, debido a que 
normalmente todas las marcas de este tipo de equipamiento tiene un tiempo de entrega de 8 a 
10 semanas. 

R. NO APEGARSE A BASES. 

5.- El equipo de aire acondicionado propuesto debe tener un circuito de refrigeración o dos? ----- 

R. NO HAY RESTRICCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES 
SOLICITADAS, 

6.- Se solicita que el equipo de aire acondicionado tenga la inyección de aire frio superior, 
debemos entender que la distribución de aire frio se realiza por medio de ductos dentro de la 
sala de cómputo? 

R. NO, SE DEBE ENTENDER QUE LA INYECCIÓN SUPERIOR SE REFIERE A QUE NO 
PODRÁ SER POR DEBAJO DEL PISO FALSO, DEBIDO A QUE NO SE TIENE CAMARA 
PLENA, 

7.- En el anexo técnico hay un apartado de entregables, debemos entender que esto aplica solo 
para el licitante ganador? 
................................................................................................................................ 
R. ES CORRECTA SU APRECIACION, 

8.-Solicitamos que la convocante acepte un equipo que tiene una resistencia con capacidad de 
calefacción en tres etapas. ........................................................................................... a 

[ 
R. APEGARSE A BASES. ............................................................................................ 

9.- En caso que se posponga la fecha del fallo la cual está programada para el once de abril, 
también se ampliara el tiempo de entrega del esquipo la cual es el 25 de mayo? ..................... 

R.EN ESE SUPUESTO SE APLICARAN LOS LINEAMIENTOS EN LA PARTE CONDUCENTE. 

h, 
l .  Punto 3.1 último párrafo, solicitamos amablemente a la convocante permita que las 
propuestas sean firmadas por un apoderado Legal de la empresa que cuente con facultades 
suficientes para comprometer a la empresa, ¿se acepta mi solicitud? ................................... 
................................................................................................................................ 
R. APEGARSE A BASES 
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2. Si la respuesta es positiva y si la persona que suscriba las propuestas se presenta a los actos 
de la Invitación . no requiere presentar Carta Poder? L 

............................................. 

R. APEGRASE A BASES. ............................................................................................ 

3. En el formato 1, ¿se puede acreditar más de un representante Legal? ................................ 

R. SI, PUEDEN ACREDITAR MAS DE UN REPRESENTANTE LEGAL, MISMOS QUE 
DEBERAN FIRMAR TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA. 

4. De acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.1 "DESCRIPCION GENERAL Y 
CARACTERISTICAS", los requerimientos señalados en el anexo técnico, y observando la 
posición que ocupa el aire existente y el lugar destinado para el nuevo equipo. proponemos que 
la configuración de inyección del nuevo equipo sea por la parte inferior asistida por bafle 
permitiendo el libre recorrido del aire por el pasillo frio y la succión por la parte superior que es 
donde se acumula el aire caliente para que el sistema trabaje de forma eficiente, ¿es aceptable 
nuestra recomendación? 

R. ES ACEPTADA, SIEMPRE Y CUANDO LA INYECCIÓN DEL AIRE FRlO SEA POR LA 
PARTE SUPERIOR DEL PISO FALSO, DEBIDO A QUE NO SE TIENE CÁMARA PLENA 
DEBAJO DEL PISO, 
................................................................................................................................ 
5. En el numeral 3.2 inciso G) solicitan una carta bajo protesta de decir verdad que el bien 
ofertado cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-ENER-2006, sin embargo esta norma 
menciona el numeral 2. CAMPO DE APLICACIÓN que es aplicable a capacidades nominales 
de enfriamiento de 8800 W hasta 19050 W, por lo que debemos entender que esta carta no es 
aplicable para el equipo solicitado, ya que este debe contar con 27.3 KW (27,300 W) ¿es 
correcta nuestra apreciación? 

R. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, POR LO CUAL NO DEBERA INCLUIRSE. ---------------- e --------------------------------e---------- -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6. En el numeral 14. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-ENER-2006 indica "ESTA NORMA NO CONCUERDA CON 
NINGUNA. NORMA INTERNACIONAL, POR NO EXISTIR REFERENCIA ALGUNA EN EL 
MOMENTO DE SU ELABORACION" por lo que ¿debemos entender que será suficiente con 
presentar las normas con las que cumple el producto a ofertar? 
............................................................................................................................... 
R. ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERAN PRESENTARSE LAS NORMAS CON LAS 
QUE CUMPLE EL PRODUCTO. .................................................................................... 

9- 
7. 'Las especificaciones indicadas en el anexo técnico son mínimas? .................................. 

R. SI ES CORRECTA SU APRECIACION. ...................................................................... 

8. De lo indicado en el anexo técnico No. de ventiladoreslmotores 111 ¿debemos entender que 
se refiere a un ventilador directamente acoplado al motor (conmutación electrónica) sin 
necesidad de bandas y poleas? ..................................................................................... 

e 



I n s t i t u t o  E l e c t o r a l  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  
Secretaria Administrativa 

Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios 

R. ES CORRECTA SU APRECIACION. .......................................................................... 

9. ¿Debemos entender que es aceptable para el Instituto ofertar equipos en configuración 
Downflow o Upflow de conformidad con lo indicado en el anexo técnico? ............................... 

R. SE RESPONDE CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 4. 

10. Debido a que la expulsión del aire no se realizara por debajo de la cámara plena en al caso 
de Downflow, el nivel sonoro será el mismo que en el caso del equipo Upflow, ¿es correcta 
nuestra apreciación7 

m R. ES CORRECTA SU APRECIACION. .......................................................................... 

11. De lo solicitado como capacidad máxima de calefacción de 18 KW, no corresponde con la 
capacidad de calefacción de cada etapa, por lo que entendemos que la capacidad máxima de 
calefacción del equipo no deberá exceder de 18KW divididos en tres etapas de calefacción, 
¿esto es correcto? ...................................................................................................... 

R. ES CORRECTA SU APRECIACION, 

12. Según lo indicado en el numeral 2) del anexo técnico El proveedor debe suministrar mano 
de obra, y en su caso los insumos necesarios para la desinstalación del equipo de aire 
acondicionado de precisión que se encuentra en operación actualmente en el centro de 
cómputo del IEDF ¿en qué momento deberá ser desinstalado este equipo? ........................... 

R. SE DEBERÁ DESINSTALAR AL TÉRMINO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
201 1-2012, APROXIMADAMENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE ESTE MISMO AÑO. ---------- 

13. De acuerdo a lo indicado en el punto 3) del anexo técnico tenemos los siguientes 
cuestionamientos: 
a) ¿De cuál tablero se deberá tomar la alimentación eléctrica? ...................................... 
.............................................................................................................................. 
R. DE UN TABLERO QUE SE COLOCARA DENTRO DEL CENTRO DE CÓMPUTO. ------------- 
................................................................................................................................ 
b) ¿Cuál es la distancia que existe entre el tablero de alimentación y el centro de cómputo 
donde se instalara el equipo? ......................................................................................... 

R. EL TABLERO ESTARÁ DENTRO DEL MISMO CENTRO DE CÓMPUTO. ......................... 
................................................................................................................................ 
c) ¿Se deberá suministrar la canalización para el cable de la instalación eléctrica? 

!Y 

.............................................................................................................................. 

?4. 

R. SI, DEL TABLERO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. ......................................... 

d) 'Quién deberá de suministrar el interruptor de alimentación? .................................... 

R. SERA SUMlNlSTRADO POR EL IEDF, ....................................................................... 

\ 
f e .  
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e) ¿Dentro del Centro de Cómputo se deberá instalar un interruptor para alimentar al 
equipo? 

R NO ------------------------------------------------------<--------------------------------------------------------------- 

f) ¿Dónde y a que distancia de la manejadora se ubicará la condensadora? .................... 

R. CONTESTADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO UNO DE EPSILON 
INGENlERlA Y CONECTIVIDAD, S.A DE C.V. 

g) ¿De dónde se tomara la alimentación de agua para la manejadora y a qué distancia se 
encuentra? ------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------- e 
R. CONTESTADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO UNO DE EPSILON 
INGENlERlA Y CONECTIVIDAD, S.A DE C.V. ................................................................. 

h) ¿En caso de ser necesario se podrán ampliar las verticales que existan o en su caso 
perforar la losa para realizar los pasos de las instalaciones eléctrica e hidráulica? 

R. CONTESTADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO UNO DE EPSILON 
INGENlERlA Y CONECTIVIDAD, S,A DE C.V. 

/ 

i) ¿Se nos permitirá interconectar el drenaje del equipo a instalar con el drenaje del equipo 
existente? 

R. SI, SE PODRAN INTERCONECTAR. ......................................................................... Id 
j Si no es posible interconectarse con el drenaje existente 'nos pueden indicar en donde 
se conectará el drenaje? .............................................................................................. u\ 
k) Solicitamos nos indiquen los días y horarios en los cuales se podrán realizar los trabajos 
y maniobras, -- ............................................................. 
.............................................................................................................................. 
R. EN LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO, EN UN HORARIO DE 9100 A 19:00 HORAS. A 

14. Entendemos que en la cuarta viñeta del inciso 3) del anexo técnico no aplica la parte de 
pruebas de respaldo ¿es correcta nuestra apreciación? ..................................................... 
................................................................................................................................ 
R. ES CORRECTA SU APRECIACION. .......................................................................... 

-e, 

15. De acuerdo a lo indicado en el numeral 4) del anexo técnico 'Qué debemos entender por 
mantenimiento de primer nivel? ..................................................................................... \ 
R. SE REFIERE A QUE EL PERSONAL QUE APLIQUE EL MANTENIMIENTO SEA 3' 
CALIFICADO O QUE SEA SUPERVISADO POR PERSONAL CALIFICADO QUE CUENTE . 
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16. De lo solicitado en la cuarta viñeta del numeral 5) del anexo técnico ¿se deberá realizar el 
cambio forzoso de los consumibles como lo son humidificador y filtros? ................................. 

R. UNlCAMENTE LOS FILTROS DE AIRE. 

17. De los entregables solicitados en el anexo técnico ¿estos deberán presentarse a la entrega 
del proyecto por el licitante ganador? 

R. ES CORRECTO. 

No habiendo más preguntas y una vez atendidas las mismas por el área requirente a plena 
satisfacción de los emisores, se concluye la junta de aclaraciones de bases firmando de 
conformidad, al margen y al calce la presente acta por todos los que intervinieron en el evento, 
entregándose copia de la misma a los participantes, e incorporando el original en el expediente 
del concurso, 

Se hace mención que los representantes de la Contraloría General y la Unidad Técnica de 
Asuntos Jurídicos únicamente asisten para verificar que el procedimiento se lleve de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, siendo responsable de las 
respuestas a las preguntas formuladas, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y 
Servicios y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. .................................................... 

Se invita a los asistentes a la primera etapa del acto de presentación y apertura de la 
documentación legal, administrativa, y la propuesta técnica y económica el nueve de abril de 
dos mil doce, a las diez horas, siendo el lugar de registro y asistencia el área de recepción de 
este Instituto ubicada en la planta baja del inmueble localizado en el numero 25 de la calle de 
Huizaches, colonia Rancho Los Colorines, C.P. 14386, Delegación Tlalpan, en punto de la hora 
establecida, el personal autorizado por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y 
Servicios trasladará a los participantes al área que se designe para este evento. .................... d 
La convocante consultó a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, así como a la 
Contraloría General y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos si existe algún pronunciamiento o 
manifestación que pretendan efectuar en el presente evento. .............................................. 
................................................................................................................................ 
Ni el área requirente, así como asesores, realizan manifestación alguna. ............................... 

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las catorce horas con 
cuarenta y cinco minutos del mismo día que se celebró, ..................................................... 

POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL D.F. \ 

CÉSAR BALDOMERO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

8 
DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL 
Y SERVICIOS. 
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ROC~O MENDOZA CRUZ 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

RAFAEL SOSA MONROY 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

EDUARDO ESCALANTE TREJO 
REPRESENTANTEDE 

a LA CONTRALOR~A GENERAL 

SEVERINO FERNÁNDEZ VILLANUEVA 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE ASUNTOS JUR~DICOS 

1 POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: 

CARLOSCERONPEREZ 
DATAPOINT, S.A. DE C.V. 

ENRIQUE PEREZ RAMIREZ 
EPSILON INGENIERIA Y 
CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V. 

MARlA DEL PILAR VILLEGAS PEREZ 
1 

IGSA, S.A DE C.V. 

CRlSTHlAN ARTEGA OLIVA 
SISTEMAS TOTALES DE 
C~MPUTO, S.A. DE C.V. 
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